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\\ _—rNytt malerskap for veibelysning
) plasseres pa eksisterende stolpe

110mm ror til lysmaster 43/44/()

110mm rer for fremtidig bruk legges mellom alle master

43/465/0 ‘ //~ /

~25mm? jordline fra malerskap til alle master og utsatte deler.
Fra siste mast i rekke monteres det jordspyd
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